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Información importante para el intercambio 
de cilindros

Para el kit de antorcha portátil de carga media 770500 de Hobart�

Siga todas las precauciones sobre transporte de cilindros proporcionadas por el proveedor de gas comprimido.

Siga todas las instrucciones suministradas en el kit de antorcha para instalar y usar los cilindros de gas comprimido
de manera segura.

Los cilindros de gas comprimido contienen gas a alta presión. Si está dañado, el cilindro puede explotar. Como
normalmente los cilindros de gas forman parte del proceso de soldadura o corte, asegúrese de manipularlos con
cuidado.

LOS CILINDROS pueden explotar si sufren algún daño.

� Proteja los cilindros de gas comprimido de golpes, calor excesivo, daño físico, escorias, llamas y chispas.
� Instale los cilindros en posición vertical asegurándolos a un soporte fijo o a un portacilindros para evitar que se caigan o se

inclinen. No coloque los cilindros de acetileno de costado, ya que la acetona se saldrá del cilindro y dañará al equipo.
� Mantenga la tapa de protección de la válvula en su lugar, excepto cuando el cilindro esté en uso o conectado para que lo

utilicen.
� Use el equipo y los procedimientos correctos, junto con la cantidad suficiente de personas para levantar y mover los cilindros.
� Almacene los cilindros de gas comprimido y los de oxígeno en lugares separados.
� No modifique ni repare los cilindros ni las válvulas. Almacene los cilindros de acetileno con fugas en un área segura en el

exterior. Identifique los cilindros con fugas y devuélvalos al proveedor.
� Lea y siga las instrucciones sobre cilindros de gas comprimido, los equipos relacionados y la publicación P-1 de la Asociación

de gas comprimido (Compressed Gas Association, CGA) sobre manipulación segura de gases comprimidos en cilindros,
folleto P−1, 14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (teléfono: 703-788-2700, sitio web: www.cganet.com).

Intercambio de cilindros
Felicitaciones por comprar un nuevo kit contenedor portátil de soldadura y corte por oxígeno/acetileno de Hobart. Este kit incluye
un cilindro de oxígeno tipo R nuevo (nunca rellenado) de 20 ft3 y un cilindro de acetileno tipo MC nuevo (nunca rellenado) de 10 ft3.
Para que la antorcha funcione, los cilindros vacíos deben llenarse o intercambiarse por cilindros llenos. Solicite a un minorista de
jaulas de intercambio de cilindros o a un distribuidor de gas para soldadura que llene o intercambie los cilindros.

Los cilindros vacíos (nunca rellenados) NO TIENEN ETIQUETAS; deben llenarse y etiquetarse o intercambiarse por cilindros
llenos con etiquetas. Todos los cilindros llenos que vayan a transportarse deben estar etiquetados. Los cilindros vacíos que se
muestran a continuación cumplen con las regulaciones del Departamento de transporte (Department of Transportation, DOT).
Usted tiene la responsabilidad de llevar los cilindros a intercambiar o llenar y transportarlos adecuadamente. La regulación
172.303a del DOT sobre marcas de prohibición estipula que: ninguna persona puede ofrecerse a transportar ni llevar un paquete
que esté marcado con el nombre de envío adecuado, el número de identificación de un material peligroso u otras marcas que
indiquen la peligrosidad del material, a menos que el paquete contenga el material peligroso identificado o sus residuos. La
implementación del estándar HM−220 del DOT permite que una persona transporte un cilindro con especificación del DOT, o bien
un recipiente a presión certificado por el estándar UN/ISO, según lo indicado para circunstancias y gases individuales en los
Estados Unidos, (la marca DOT o UN/ISO está sellada cerca de la parte superior del cilindro). Un cilindro con certificación ISO es
aceptado universalmente y, por lo tanto, sustituye la certificación DOT y puede llenarse o usarse en casi cualquier jurisdicción
competente, incluidas las que se rigen por DOT o TC en Canadá. Consulte con el proveedor de gas sobre el correcto etiquetado,
almacenamiento y transporte de los cilindros de gas comprimido. Para obtener más información sobre el kit de antorcha, llame
al Servicio de atención al cliente de Hobart, al número 1-800-626-9420.

Cilindros de gas comprimido nuevos (nunca rellenados) sin etiquetas aplicadas (los cilindros llenos
deben etiquetarse correctamente)


